
Посуточный протокол архива параметров счетчика Ирвис-РС4

Зав. № 17251. Регистратор РИ-3.

Предприятие: ОАО "ЮКЭК-Белоярский"

Город: Белоярский

Потребитель: Котельная Казым №2

Действующие установки констант: 

диаметр ПП, мм  50; диаметр тела обтекания, мм  14,44;

диапазон измеряемых расходов при раб.усл., м3/ч    12 ... 250;

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа  70 … 250;

диапазон градуировки датчика температуры, град.C -50 ... +70;

контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 227149126208

Измеряемая среда:  Природный газ  ; метод расчета K: NX-19. 

Состав: N2, %  0,766; CO2, %  0,08; плотность, кг/м3  0,673.

Договорные параметры:                                                       

Q дог.=   0 н.м/ч при t газа менее - 0 град.C,                            

Q дог.=   0 н.м/ч при t газа более - 0 град.C.

Время Время

Дата отч. работы, ч T, °C P, кПа Qну, н. м
3
/сутки Vну, н. м

3
Tнар, ч

11.09.2016 0 24,0 21,92 123,66 539,00 38939,00 2036,7

Итог:

24,0 21,92 123,66 539,00 38939 2036,7

Среднесуточные параметры Параметры на конец суток


