
сен 2016поавг 2016

M2min  = 0,480 M2max  = 48,000

M1max  = 48,0000,480M1min  =

112322№Теплосчётчик
"Пульсар"

от

Немировича-Данченко

Прибор учета:

Характеристики средств
измерения:

Договор №:

Адрес:

Потребитель:

c

Ведомость учета параметров потребления тепла

т/сутки

т/сутки

т/сутки

т/сутки

Tхв = 5,0 ºС Версия ПО:

 раб.(ч)Qп=Q1-
Q2

Q2Q1P2P1Мп=М1-М2M2M1T2T1

Время
Теплота (ГКал)Давление (ат)Масса (т)

Температура
(ºС)Дата

-0,053--5,07,00,0009,8159,81525,926,3авг 2016

-0,024--5,07,0-0,0024,1304,12924,825,6сен 2016

Представитель обслуживающей организации:

Ответственный за учет тепловой энергии:

т-0,002Всего к оплате за потери воды                                                             Мп =

Гкал0,077Всего к оплате с учетом теплопотерь                              Qп + Qпотерь  =

Гкал0,000Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь =

 -0,077 - -5,07,0-0,00213,94613,94425,425,9Итого

1Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан:

 -0,077 - -

 -0,244 - -07.09.2016   00:00

 -0,167 - -01.08.2016   00:00

Время раб., чQ, ГкалM2, тМ1, тДата и время

Показания счетчиков

09.09.16 11:00:27


