
Карта программирования тепловычислителя
Карат-307

_________________________________________________________________

(Название объекта)

1. Состав узла учёта
Название первичного преобразователя Количество
Тепловычислитель Карат-307 - 6V6T6P № 00291514 1

ПРЭМ-D №698991 имп. выход №1 1

ПРЭМ-D №698276 имп. выход №1 1

ВСКМ 90-25 ДГ №088102281 имп. выход №1 1

ВСКМ 90-25 ДГ №118103661 имп. выход №1 1
Код схемы: 0

2. Описание определителей таблиц программирования тепловычислителя

2.1 Конфигурация параметров импульсного входа
Имп.
вх

Описание
п-ра

Тип канала Обраб.
НС

Вес
имп,
л/имп
(имп/
кВт*ч)

Инт.
усреднения

Константа Нижн.
граница
НС, м3/ч

Верх.
граница
НС, м3/ч

№
имп.
вх

№ кан.
слагаемых

f1 V1 Расходомер
с контр.

Контроль 2.5 3 мин. --- 0.072 72 1 ---

f2 V2 Расходомер
с контр.

Контроль 2.5 3 мин. --- 0.072 72 2 ---

f3 dV Сумм/разн Нет
контроля

--- --- --- --- --- --- 1,
0,0,2,0,0

f4 V4 Расходомер Контроль 10 3 мин. --- 0 12 3 ---

f5 V5 Расходомер Контроль 10 3 мин. --- 0 12 4 ---

2.2 Конфигурация параметров температуры
Параметр
темп

Описание
п-ра

Тип
канала

Обраб.
НС

Нижн.
гран.
НС,
°C

Верх
гран.
НС,
°C

Константа № кан.
связности

Тип
связности

№ вх.
сопрот.

№ кан.
слагаемых

t1 T1 100П Контроль 0 180 --- 1 Среднее
арифмет.

1 ---

t2 T2 100П Контроль 0 180 --- 1 Среднее
арифмет.

2 ---

t3 dT Сумм/
разн

Контроль 0 100 --- 1 Среднее
арифмет.

--- 1,
0,0,2,0,0

t4 T4 100П Контроль 0 160 --- 1 Среднее
арифмет.

3 ---

t5 T5 100П Контроль 0 160 --- 1 Среднее
арифмет.

4 ---

t6 T6 Тхи --- --- --- --- --- --- --- ---

2.3 Конфигурация параметров давления
Параметр
давл

Описание
п-ра

Тип
канала

Обраб.
НС

Нижн.
гран.

НС, кгс/

Верх
гран.

НС, кгс/

№ кан.
слагаемы

х

Знач. на
min
токе,

Знач. на
max
токе,

Констант
а

№
токового

вх



НС, кгс/

см2

НС, кгс/

см2

токе,

кгс/см2

токе,

кгс/см2
p1 ЂA Ток 4-20

мА
Нет

контроля
--- --- --- 0 1.

85508e-3
8

--- 0

p2 Aаi ?
h¶ZB

Ток 4-20
мА

1.
15243e-4

1

0 --- 1.
4013e-45

-7.63134
e+24

--- 0

p3 >чч Ток 4-20
мА

-3.97848
e-23

-1.78907
e-7

--- 4.
15413e-1

7

2.
28012e+2

3

--- 0

2.4 Конфигурация параметров массы
Параметр
массы

Описание п-
ра

Тип
канала

№ кан.
v,t,p

Обраб. НС Уставка БМ Тип контроля № кан.
слагаемых

Константа

2.5 Конфигурация параметров тепловой энергии
Параметр энерг Описание п-ра Тип канала Обраб. НС № каналов g, tп, tо, рп,ро № кан. слагаемых



2.7 Электроэнергии. Изменённые дни
Номер День, Месяц

(дд.мм)
Тип

изменённого
дня

1 00.255

2 00.255

3 00.255

4 00.255

5 00.255

6 00.255

7 00.255

8 00.255

9 00.255

10 00.255

11 00.255

12 00.255

13 00.255

14 00.255

15 00.255

16 00.255

17 36.255

18 196.255

19 224.255

20 63.255

21 90.255

22 253.255

23 00.255

24 64.255

25 99.255

26 137.255

27 180.255

28 63.255

29 34.255

30 38.255

2.8 Электроэнергии. Таблица переключения тарифов электроэнергии в сутках
Рабочий день Выходной день Праздничный

день
Начало
тарифа
(час)

Тип
тарифа

Начало
тарифа
(час)

Тип
тарифа

Начало
тарифа
(час)

Тип
тарифа



2.9 Текстовое описание подсистем
Номер Текстовое описание подсистемы
1 Отоп 

2 ГВС1 

3 ГВС2 

4 Сумма 

2.10 Список архивируемых параметров
Номер Системное

имя
Текстовое
описание

Наименование подсистемы

1 f1 V1 Отоп 

2 f2 V2 Отоп 

3 f3 dV Отоп 

4 t1 T1 Отоп 

5 t2 T2 Отоп 

6 t3 dT Отоп 

7 p1 ЂA Отоп 

8 p2 Aаi ?h¶ZB Отоп 

9 p3 >чч Отоп 

10 g1 Отоп 

11 g2 Отоп 

12 g3 Отоп 

13 q1 Отоп 

14 q2 Отоп 

15 q3 Отоп 

16 f4 V4 ГВС1 

17 t4 T4 ГВС1 

18 p4 ГВС1 

19 g4 ГВС1 

20 q4 ГВС1 

21 f5 V5 ГВС2 

22 t5 T5 ГВС2 

23 p5 ГВС2 

24 g5 ГВС2 

25 q5 ГВС2 

26 g6 Сумма 

27 q6 Сумма 



2.11 Договорные значения температуры холодного источника
Параметр Значение Описание
Начало 15.09 Начало отопительного сезона (день и месяц)

Окончание 15.05 Окончание отопительного сезона (день и месяц)

Тхи отоп сезона 5 Температура холодного истончика в отопительный
сезон

Тхи летн сезона 15 Температура холодного источника в летний сезон

2.12 Дата начала отчётного месяца
Параметр Значение Описание

Отчётная дата 16 Дата начала отчётного месяца

Переход на летнее /
зимнее время

Не переходить Переход на летнее / зимнее время

2.13 Конфигурация интерфейса связи
Параметр Значение Описание

Адрес ModBus 1 Адрес прибора в сети ModBus

Скорость 19200 Скорость работы интерфейса связи


