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235252№ВКТ-7

от

11Гв.Армии 6-4уз.гор.вода

УЖК

Прибор учета:

Характеристики средств
измерения:

Договор №:

Адрес:

Потребитель:

c

Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

т/сутки

т/сутки

т/сутки

т/сутки

Tхв = 5,0 ºС Версия ПО: 2.7

 раб.(ч)Qп=Q1-
Q2

Q2Q1P2P1Мп=М1-М2M2M1T2T1

Время
Теплота (ГКал)

Давление
(ат)

Масса (т)
Температура

(ºС)Дата

24,001,9541,5083,4627,58,320,79036,81057,60046,165,105.11.2015

24,001,9171,1323,0497,58,321,58029,42051,00043,564,806.11.2015

24,001,9021,2353,1377,58,320,82030,74051,56045,265,807.11.2015

24,002,0761,2073,2837,58,325,57030,48056,05044,763,608.11.2015

24,001,9041,3913,2957,58,320,37034,06054,43045,865,509.11.2015

24,002,0161,4693,4857,58,319,35034,33053,68047,869,910.11.2015

24,002,0431,6343,6777,58,319,21036,94056,15049,370,511.11.2015

Представитель обслуживающей организации:

Ответственный за учет тепловой энергии:

т147,690Всего к оплате за горячую воду                                                            Мп =

Гкал13,812Всего к оплате с учетом теплопотерь                              Qп + Qпотерь  =

Гкал0,000Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь =

168,0013,8129,57723,3897,58,3147,690232,780380,47046,066,5Итого
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