
Тепловая энергия и масса на начало и окончание отчетного периода (нарастающим итогом):
Дата Время Энергия,Гкал Мпод, т Мобр, т

21.04.2020 00:00:00 42.315 15576.48 15584.21
04.05.2020 00:00:00 48.352 18732.36 18743.74

Время счета, время работы в штатном и нештатном режимах за отчетный период, ч:мин:с:
Tсч Tраб Tнш Tmin Tmax Tdt Tф Tэп

312:00:00 149:01:24 162:58:36 013:54:24 000:00:00 162:45:32 000:00:00 000:00:12

Потребление тепловой энергии по узлу учета №1 с 21.04.2020 по 03.05.2020

Абонент: САМПЕК
Адрес: МО, г.Одинцово, ул.Советская, д.9
Телефон: 

Ответственное лицо:  _________________ /  /

Дата и время создания отчета: 28.05.2020 08:43:09Код СТД: 4614556D

Дата
Тепловая
энергия,

Гкал

Объем, куб.м

Vпод Vобр

Масса, т

Мпод Мобр

Температура, C

Тпод Тобр

Давление, МПа

Pпод Pобр

Перерыв
питания,
ч:мин:с

Масса
утечек,

т

Тхол.
воды,

C
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
01.05
02.05
03.05

Итого:

-
-

0.658
1.439
1.384
1.371
0.576
0.014

-
0.027
0.055
0.267
0.245
6.037

238.865
237.422
310.969
407.606
408.171
408.295
312.939
240.600
245.961
150.490
31.986
102.726
95.268

3191.299

239.221
237.696
310.691
407.300
407.923
408.010
312.718
240.632
246.074
150.997
33.173
102.480
95.121

3192.036

236.117
234.645
307.538
403.011
403.537
403.560
309.308
237.696
243.428
148.941
31.701
101.893
94.508

3155.882

236.560
235.007
307.573
403.293
403.857
403.846
309.367
237.817
243.610
149.499
32.903
101.744
94.445

3159.521

49.4
49.8
48.3
48.8
49.0
49.5
49.6
50.6
46.6
46.6
43.3
41.2
40.9
48.4

48.3
48.7
45.7
45.3
45.6
46.2
47.3
49.6
45.7
45.5
41.1
38.5
38.4
46.1

0.490
0.487
0.487
0.481
0.482
0.474
0.485
0.488
0.490
0.488
0.510
0.489
0.496
0.485

0.303
0.302
0.299
0.297
0.297
0.289
0.294
0.294
0.289
0.287
0.280
0.277
0.277
0.294

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:12
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:12

-0.444
-0.362
-0.036
-0.282
-0.319
-0.286
-0.059
-0.121
-0.183
-0.558
-1.202
0.148
0.063
-3.640

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0


