
Адрес объекта:

Тип системы:

Дата с 01.03.2020 по 06.03.2020

Сунтар - Хоро СОШ (ECL Comfort 210 №291554)

A230.1c

Контур "Отопление"

Дата,

время

Температура

наружного

воздуха

°C

Комнатная

температура

°C

Температура

подающего

трубопровода

°C

Задание для

подающего

трубопровода

°C

Температура

обратного

трубопровода

°C

Задание для

обратного

трубопровода

°C

Регулирующий

клапан

Режим

управления

клапаном

Насос

Вкл/Выкл

Режим

управления

насосом

Режим Статус
Температурны

й график

Уставка

комфортной

температуры

°C

Уставка

пониженной

температуры

°C

Аварийная

сигнализация
Аварии

01.03 00:00    -21.9     22.6     46.6     48.2     40.2     50.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 01:00    -21.6     22.8     52.9     48.0     43.1     50.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 02:00    -22.4     22.9     47.1     48.6     41.4     51.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 03:00    -23.3     22.9     44.5     49.2     41.6     51.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 04:00    -24.5     22.9     52.0     50.1     44.6     52.6 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 05:00    -25.0     23.3     49.0     50.4     45.2     52.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 06:00    -25.7     23.2     46.5     51.0     43.0     53.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 07:00    -26.0     23.3     52.5     51.2     45.9     53.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 08:00    -26.4     23.5     50.8     51.5     46.4     53.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 09:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

01.03 10:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

01.03 11:00    -18.7     23.1     47.4     45.9     42.6     48.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 12:00    -15.8     23.0     44.8     43.8     39.9     47.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 13:00    -13.6     22.8     43.3     42.3     38.6     45.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 14:00    -11.6     22.6     41.7     41.1     37.5     44.4 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 45 39 35 32

25
    19.0     19.0 нет

01.03 15:00    -10.1     22.4     39.1     38.2     35.8     43.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

01.03 16:00     -9.9     22.1     38.2     38.1     34.9     43.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

01.03 17:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

01.03 18:00    -10.0     21.6     36.7     38.2     32.7     43.4 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

01.03 19:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

01.03 20:00    -10.5     21.3     38.4     38.5     34.6     43.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

01.03 21:00    -10.5     21.3     37.8     38.5     34.3     43.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

01.03 22:00    -11.2     21.0     38.4     38.9     33.3     44.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

01.03 23:00    -11.3     20.9     38.4     39.0     33.4     44.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

02.03 00:00    -12.0     20.9     40.8     39.4     34.9     44.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

02.03 01:00    -12.6     20.9     38.5     39.7     34.5     45.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

02.03 02:00    -12.3     20.7     38.1     39.5     33.7     44.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

02.03 03:00    -12.6     20.7     40.7     39.7     35.0     45.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

02.03 04:00    -12.3     20.6     38.1     39.5     34.5     44.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

02.03 05:00    -12.0     20.5     37.9     39.4     33.6     44.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

02.03 06:00    -12.4     20.5     39.2     39.6     34.5     44.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет



Адрес объекта:

Тип системы:

Дата с 01.03.2020 по 06.03.2020

Сунтар - Хоро СОШ (ECL Comfort 210 №291554)

A230.1c

Контур "Отопление"

Дата,

время

Температура

наружного

воздуха

°C

Комнатная

температура

°C

Температура

подающего

трубопровода

°C

Задание для

подающего

трубопровода

°C

Температура

обратного

трубопровода

°C

Задание для

обратного

трубопровода

°C

Регулирующий

клапан

Режим

управления

клапаном

Насос

Вкл/Выкл

Режим

управления

насосом

Режим Статус
Температурны

й график

Уставка

комфортной

температуры

°C

Уставка

пониженной

температуры

°C

Аварийная

сигнализация
Аварии

02.03 07:00    -12.6     20.4     39.6     39.7     34.2     45.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

55 43 37 34 31

23
    19.0     19.0 нет

02.03 08:00    -12.6     20.4     40.5     40.8     34.7     45.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 09:00    -12.7     20.3     40.7     40.8     35.8     45.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 10:00    -11.4     20.6     38.6     40.0     35.0     44.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 11:00    -10.6     20.8     38.1     39.5     34.1     43.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 12:00    -10.3     21.0     40.9     39.4     34.8     43.6 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 13:00     -9.2     20.9     40.2     38.7     35.8     42.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 14:00     -9.2     21.0     39.3     38.7     35.4     42.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 15:00     -8.7     20.8     36.9     38.4     33.8     42.6 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 16:00     -8.6     20.5     36.9     38.3     32.8     42.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 17:00     -7.7     20.5     38.1     37.8     32.4     42.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 18:00     -8.0     20.6     39.4     38.0     34.2     42.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 19:00     -8.9     21.0     38.2     38.5     34.4     42.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 20:00     -9.7     20.6     37.5     39.0     33.3     43.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 21:00     -9.9     20.7     40.3     39.1     33.5     43.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 22:00     -9.6     20.6     39.9     38.9     35.4     43.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

02.03 23:00     -9.6     20.6     37.9     38.9     34.4     43.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

03.03 00:00     -9.8     20.4     38.5     39.1     33.5     43.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

03.03 01:00    -10.0     20.5     40.6     39.2     35.0     43.4 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

03.03 02:00    -10.1     20.5     38.6     39.2     34.7     43.5 остановлен
56 44 38 35 32

24

03.03 03:00    -11.5     20.4     38.6     40.1     33.7     44.4 остановлен
56 44 38 35 32

24

03.03 04:00    -14.8     20.4     40.5     42.0     34.7     46.4 остановлен
56 44 38 35 32

24

03.03 05:00    -17.4     20.6     45.6     44.1     37.7     48.1 остановлен
56 44 38 35 32

24

03.03 06:00    -19.2     20.8     44.2     45.5     38.9     49.2 остановлен
56 44 38 35 32

24

03.03 07:00    -20.7     20.8     47.3     46.7     38.8     50.1 остановлен
56 44 38 35 32

24

03.03 08:00    -19.9     21.0     47.5     46.1     40.6     49.7 остановлен

03.03 09:00    -19.7     20.8     44.9     45.9     39.9     49.5 остановлен

03.03 10:00    -18.3     21.2     43.4     44.8     38.4     48.6 остановлен

03.03 11:00    -15.1     21.2     40.9     42.3     37.0     46.6 остановлен

03.03 12:00    -13.2     21.3     42.2     41.1     36.4     45.4 остановлен

03.03 13:00    -11.7     21.4     40.7     40.2     36.6     44.5 остановлен

03.03 14:00    -10.0     21.4     38.6     39.2     35.0     43.4 остановлен

03.03 15:00     -9.6     21.4     37.4     39.0     33.5     43.2 остановлен

03.03 16:00     -9.9     21.2     39.4     39.1     33.7     43.4 остановлен

03.03 17:00    -10.1     21.3     40.2     39.3     35.3     43.5 остановлен

03.03 18:00    -10.7     21.2     38.1     39.6     34.3     43.8 остановлен



Адрес объекта:

Тип системы:

Дата с 01.03.2020 по 06.03.2020

Сунтар - Хоро СОШ (ECL Comfort 210 №291554)

A230.1c

Контур "Отопление"

Дата,

время

Температура

наружного

воздуха

°C
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температура

°C

Температура

подающего

трубопровода

°C
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подающего

трубопровода

°C

Температура
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°C
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обратного

трубопровода

°C
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Режим
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Насос

Вкл/Выкл
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Температурны
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°C
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°C

Аварийная

сигнализация
Аварии

03.03 19:00    -11.8     21.3     40.9     40.2     34.3     44.5 остановлен

03.03 20:00    -14.6     21.1     43.2     42.0     37.0     46.3 остановлен

03.03 21:00    -14.7     21.4     43.4     42.0     38.0     46.4 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

03.03 22:00    -14.4     21.2     40.3     41.8     36.2     46.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

03.03 23:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

04.03 00:00    -14.4     21.2     41.4     41.8     37.1     46.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 01:00    -14.5     21.4     42.7     41.9     39.4     46.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 02:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

04.03 03:00    -14.9     21.3     40.6     42.1     36.4     46.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 04:00    -15.3     21.3     40.9     42.4     35.6     46.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 05:00    -15.5     21.2     41.1     42.6     35.5     46.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 06:00    -15.0     21.2     43.5     42.2     36.9     46.6 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 07:00    -14.9     21.2     43.6     42.1     37.3     46.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 08:00    -14.6     21.0     41.2     41.9     36.9     46.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 09:00    -14.4     20.8     40.3     41.8     35.3     46.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 10:00    -13.6     21.0     40.0     41.3     35.0     45.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 11:00    -12.6     21.0     39.6     40.7     35.3     45.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 12:00    -10.6     21.1     40.6     39.5     34.5     43.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 13:00     -9.4     21.3     38.6     38.8     34.7     43.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 14:00     -8.7     21.0     39.0     38.4     34.9     42.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 15:00     -8.2     20.8     36.7     38.1     33.4     42.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 16:00     -7.6     20.7     36.2     37.7     32.5     41.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 17:00     -7.3     20.9     39.1     37.6     33.8     41.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 18:00     -8.3     20.6     37.0     38.2     33.8     42.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 19:00    -10.0     20.5     38.3     39.2     34.1     43.4 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 20:00    -11.7     20.5     38.7     40.2     34.1     44.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 21:00    -13.0     20.6     41.1     41.0     36.3     45.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 22:00    -14.2     20.5     40.2     41.7     35.5     46.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

04.03 23:00    -15.6     20.6     44.2     42.7     37.3     47.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 00:00    -16.7     20.6     42.1     43.5     36.9     47.6 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 01:00    -18.4     20.6     42.8     44.9     37.1     48.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 02:00    -19.7     20.9     50.5     45.9     40.7     49.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет



Адрес объекта:

Тип системы:

Дата с 01.03.2020 по 06.03.2020

Сунтар - Хоро СОШ (ECL Comfort 210 №291554)

A230.1c

Контур "Отопление"
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время

Температура

наружного

воздуха

°C
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температура

°C

Температура

подающего

трубопровода

°C
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трубопровода

°C

Температура

обратного

трубопровода

°C

Задание для

обратного

трубопровода

°C

Регулирующий

клапан

Режим

управления

клапаном

Насос

Вкл/Выкл

Режим

управления

насосом

Режим Статус
Температурны

й график
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комфортной

температуры

°C

Уставка

пониженной

температуры

°C

Аварийная

сигнализация
Аварии

05.03 03:00    -20.9     21.0     45.3     46.9     40.6     50.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 04:00    -22.2     21.0     46.4     48.0     39.6     51.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 05:00    -23.3     21.0     42.3     48.8     40.2     51.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 06:00    -24.2     20.9     47.2     49.5     40.0     52.4 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 07:00    -24.2     21.5     50.0     49.5     46.3     52.4 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 08:00    -25.0     21.4     51.6     50.2     42.2     52.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 09:00    -26.1     21.5     51.4     51.0     43.2     53.6 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 10:00    -22.5     21.9     47.3     48.2     41.7     51.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 11:00    -15.7     21.6     44.2     42.7     40.2     47.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 12:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

05.03 13:00     -9.8     21.5     40.5     39.0     36.4     43.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 14:00     -8.6     21.5     39.0     38.3     35.4     42.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 15:00     -8.0     21.6     37.0     38.0     33.6     42.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 16:00     -7.7     21.1     36.3     37.8     32.6     41.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 17:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

05.03 18:00
Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

Состояние не

определено

05.03 19:00     -7.2     20.9     38.7     37.5     34.4     41.6 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 20:00     -7.4     20.8     37.9     37.6     34.2     41.8 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 21:00     -8.0     20.7     36.5     38.0     32.8     42.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 22:00     -9.7     20.5     37.6     39.0     33.0     43.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

05.03 23:00    -10.9     20.4     39.9     39.7     34.1     44.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 00:00    -11.6     20.5     41.3     40.1     35.5     44.4 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 01:00    -11.5     20.6     41.2     40.0     35.8     44.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 02:00    -11.8     20.6     39.5     40.3     35.2     44.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 03:00    -12.1     20.5     41.9     40.5     35.0     44.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 04:00    -11.8     20.6     41.4     40.3     36.0     44.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 05:00    -10.7     20.6     39.7     39.6     35.2     43.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 06:00    -10.8     20.6     40.5     39.7     34.9     43.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 07:00    -10.2     20.6     39.2     39.3     34.6     43.5 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 08:00    -10.5     20.4     38.6     39.5     33.9     43.7 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 09:00     -9.5     20.3     38.9     38.9     34.2     43.1 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет
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06.03 10:00     -7.9     20.5     36.8     37.9     33.4     42.0 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 11:00     -6.5     20.5     35.6     37.1     32.2     41.2 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 12:00     -5.0     20.5     37.7     36.2     32.6     40.3 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 13:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 14:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 15:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 16:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 17:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 18:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 19:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 20:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 21:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 22:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет

06.03 23:00     -4.5     20.6     37.5     36.0     33.2     39.9 остановлен
автоматически

й
включен

автоматически

й
комфортный комфорт

56 44 38 35 32

24
    19.0     19.0 нет


