
31.12.2014по01.12.2014

M2min  = 0,000 M2max  = 0,000

M1max  = 0,0000,000M1min  =

320940№КМ-5-2

от

Прибор учета:

Характеристики средств
измерения:

Договор №:

Адрес:

Потребитель:

c

Ведомость учета параметров потребления тепла

т/сутки

т/сутки

т/сутки

т/сутки

Tхв = 5,0 ºС

 раб.(ч)Qп=Q1-
Q2

Q2Q1P2P1Мп=М1-М2M2M1T2T1

Время
Теплота (ГКал)Давление (ат)Масса (т)

Температура
(ºС)Дата

24,008,549--3,69,08,453917,359925,81349,959,001.12.2014

24,0010,449--3,69,08,500914,094922,59454,365,602.12.2014

24,009,119--3,69,08,469915,531924,00051,861,603.12.2014

24,007,266--3,69,08,188916,484924,67245,453,204.12.2014

24,006,763--3,69,08,172916,391924,56343,951,105.12.2014

24,006,615--3,69,08,250919,203927,45343,850,906.12.2014

24,007,296--3,69,08,344919,734928,07845,753,507.12.2014

24,007,459--3,69,08,828917,344926,17245,853,708.12.2014

22,316,223--3,69,09,516818,688828,20343,050,409.12.2014

24,006,990--3,69,010,453929,578940,03145,052,310.12.2014

24,006,853--3,69,010,484930,688941,17244,251,411.12.2014

24,007,214--3,69,010,781935,828946,60946,654,112.12.2014

24,005,908--3,69,010,109886,969897,07842,448,913.12.2014

24,005,756--3,69,010,000887,391897,39141,748,014.12.2014

24,005,675--3,69,010,016885,828895,84440,847,115.12.2014

24,005,950--3,69,010,125886,344896,46942,248,716.12.2014

24,005,433--3,69,010,125887,328897,45340,246,217.12.2014

24,005,852--3,69,010,141887,969898,10941,447,818.12.2014

24,006,233--3,69,010,438886,891897,32843,250,019.12.2014

24,005,870--3,69,010,359887,688898,04743,049,420.12.2014

24,005,697--3,69,010,391888,813899,20342,148,321.12.2014

-----------22.12.2014

-----------23.12.2014

-----------24.12.2014

-----------25.12.2014

-----------26.12.2014

-----------27.12.2014

-----------28.12.2014

-----------29.12.2014

-----------30.12.2014

-----------31.12.2014

Представитель обслуживающей организации:

Ответственный за учет тепловой энергии:

т200,141Всего к оплате за потери воды                                                             Мп =

Гкал143,171Всего к оплате с учетом теплопотерь                              Qп + Qпотерь  =

Гкал0,000Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь =

502,31143,1710,0000,0003,69,0200,14118936,14119136,28144,652,0Итого

100Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан:

503,31143,43018973,10919173,688

4595,351295,779192974,234195224,39122.12.2014   01:00

4092,041152,350174001,125176050,70301.12.2014   00:00

Время раб., чQ, ГкалM2, тМ1, тДата и время

Показания счетчиков

22.12.14 09:24:28


